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Une nouvelle topologie de conversion de l’énergie électrique à cellules en U empilées (PUC) 
est présentée dans cette dissertation. Cette topologie est très compétitive du fait qu’elle 
combine les multiples avantages des ses concurrentes. Elle est caractérisée par sa faible 
répercussion sur le réseau électrique, sa grande efficacité énergétique et par l’utilisation d’un 
nombre réduit de composants actifs et passifs. Se basant sur une modélisation moyenne des 
convertisseurs multiniveaux PUC, la technique de commande proposée permet d’avoir un 
courant de ligne presque parfaitement sinusoïdal avec une fréquence de modulation aussi 
basse que dix fois celle du réseau électrique. Les filtres peuvent être alors très réduits voir 
même évités ce qui résulte sur une grande efficacité énergétique et un faible coût 
d’installation.  
 
Une étude comparative très détaillée est performée afin de mettre en valeur le gain en coût 
des convertisseurs PUC par rapport à ceux des topologies existantes, comme par exemple 
celle à capacités flottantes (FC), à point neutre callé par des diodes (NPC) et à celle à 
onduleurs en cascade (OC). Un autre avantage réside dans le fait que les convertisseurs PUC 
ont une taille physique réduite ce qui optimise l’espace de l’installation.  
 
Une technique d’hystérésis à multibandes est aussi utilisée pour contrôler la topologie 
proposée comme il est décrit dans cette dissertation. En effet, des contrôleurs à hystérésis à 
six et à quatorze bandes sont conçus pour avoir un courant presque sinusoïdal, dans les deux 
modes onduleur et redresseur, et afin d’assurer un fonctionnement à facteur de puissance 
unitaire même variations brusques de la charge. 
 
Un convertisseur issu d’une combinaison des topologies PUC et NPC est aussi présenté. La 
technique de commande proposée a été conçue pour assurer la régulation et l’équilibrage des 
tensions de sortie même sous variations de la charge et pour respecter un fonctionnement à 
facteur de puissance unitaire. 
 
La topologie proposée a été vérifiée par simulations en utilisant l’environnement Matlab 
Simulink et l’outil Simpowersystems. La validation expérimentale a été performée par le 
biais de la plateforme dSpace DS1103 et de l’outil Matlab Real-Time Workshop (RTW).  
 
 












A new power conversion topology called PUC, as Packed U Cells, is presented in this 
dissertation. It is very competitive due to the combination of several advantages of 
concurrent topologies. It is characterized by a reduced impact on the utility supply, a good 
energetic efficiency and a small number of power switches and passive components. Based 
on an averaged modelling of the multilevel PUC converters, the proposed control technique 
allows a nearly sinusoidal line current with a modulating frequency as low as ten times the 
supply network one. Filters can then be smaller or even avoided which results on a high 
energetic efficiency and a reduced installation cost.  
 
A detailed comparative study is performed to highlight the cost saving of the PUC topology 
against existent ones like Flying Capacitors (FC), Neutral Point Clamped (NPC) and classic 
and hybrid cascaded H-bridges (OC) topologies. Moreover, PUC converters have small 
physical size which reduces cumbersome of the installation. 
     
An advanced multiband hysteresis technique is also used to control the proposed topology 
converters as it is detailed in the dissertation. In fact, a six and fourteen band hysteresis 
controller is presented to draw a nearly sinusoidal current, in both rectifier and inverter 
modes, and to insure a unity power factor operation even under load changes.   
 
A multilevel converter resulting from the combination of the PUC and NPC topology is also 
presented. The control technique is designed to allow balanced and regulated output voltages 
even under sudden load variations and a unity power factor operation. 
 
The proposed topology was verified by simulations using Matlab Simulink environnement 
and Simpowersystems toolbox. Experimental validation was performed using dSpace 
DS1103 kit and Matlab Real-Time Workshop (RTW) tool.  
 
 
Keywords: Multilevel converters, modeling, energetic efficiency, harmonics, hysteresis  
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Jadis, les convertisseurs statiques causaient une grande pollution et influaient ainsi sur leur 
environnement, à savoir les réseaux de distribution de l’énergie électrique et les machines. 
Leur pollution réside essentiellement en l’induction d’harmoniques et la détérioration du 
facteur de puissance. Dés lors, les chercheurs ont porté une grande attention à ces 
inconvénients, surtout que des normes de restrictions des harmoniques, induites par les 
convertisseurs statiques, ont été imposées. Citons, entre autre, les normes EN61000-3-2 et 
IEC 1000-3-2 recommandées par  IEEE (2004) et IEC (2005) respectivement. Les recherches 
se sont concentrées sur la dépollution de l’environnement des convertisseurs en développant 
des filtres passifs et actifs. Naguère, les chercheurs se sont penchés plutôt sur une autre 
technologie consistant à développer des convertisseurs qui génèrent des pollutions aux 
normes évitant ainsi d’investir davantage dans des filtres de dépollution, ce qui réduit 
énormément le coût des installations et augmente l’efficacité de la conversion de l’énergie 
électrique. Ainsi, on a vu apparaître des convertisseurs non-polluants, notamment, les 
topologies multiniveaux usuelles telles que celle à point neutre callé par des diodes (NPC), 
celle à capacités flottantes (FC) ou bien celle à onduleurs en cascade (OC). Ces 
convertisseurs permettent aussi d’atteindre avec efficacité des puissances assez élevées en 
utilisant des composants semi-conducteurs de moyenne puissance. Toutefois, l’utilisation des 
deux premières topologies s’avère trop contraignante une fois le nombre de niveaux dépasse 
trois, résultant sur un encombrement énorme à cause du nombre des composants en jeux et 
enfle énormément le prix des convertisseurs. D’autant plus, ce problème devient très 
consistant avec l’augmentation du nombre des éléments passifs comme les capacités pour la 
deuxième topologie. Après un aperçu sur l’historique de la conversion statique de l’énergie 
électrique, nous allons mettre en retrait les handicapes et limites des topologies existantes. 
Ensuite, nous allons présenter la topologie très prometteuse à cellules en U empilées (PUC) 
qui a fait l’objet d’un brevet d’invention américain. Cette topologie est caractérisée par ses 
convertisseurs assez optimisés permettant une grande efficacité énergétique. Des 
convertisseurs issus de la combinaison de la topologie PUC avec d’autres topologies feront 
l’objet du dernier chapitre.  
 CHAPITRE 1  
 
HISTORIQUE DES CONVERTISSEURS STATIQUES NON-POLLUANTS ET 
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE  
Les convertisseurs statiques ont longtemps étaient considérés comme des sources de 
pollutions. Dès lors, ils étaient accompagnés d’une utilisation excessive des dispositifs de 
dépollution comprenant des filtres actifs, passifs ou hybrides. Ceci a un sérieux impact sur le 
coût des installations et handicape l’efficacité de la conversion de l’énergie électrique.  
 
Avec l’avènement des nouveaux composants semi-conducteurs, le concept de la conversion 
statique non-polluante a vu le jour. L’idée était de réaliser des convertisseurs statiques qui 
assurent les fonctionnalités des anciens convertisseurs sans pour autant générer des émissions 
polluantes. Un redresseur non-polluant générera une tension de sortie continue avec un 
courant de ligne sinusoïdal et une tension réfléchie à son entrée de très faible taux de 
distorsion harmoniques (THD).  
 
Avant de passer en revue l’historique de la conversion de l’énergie électrique, il est très utile 
de voir l’évolution des composants semi-conducteurs de l’électronique de puissance.  
 
1.1  Histoire des composants de l’électronique de puissance  
Les éléments semi-conducteurs utilisés dans la conversion électrique de puissance peuvent 
être classifiés dans deux grandes technologies, la technologie des transistors ou bien la 
technologie des éléments à commutation par tension (voltage switched technology) et la 
technologie des thyristors ou bien la technologie des éléments à commutation par courant 
(current switched technology). 
 
La figure 1.1 montre le chronogramme de l’évolution des composants de puissance. Ainsi, on 
a vu apparaître la diode puis le thyristor classique aux alentours de l’année 1960. La 
technologie des transistors allait voir le jour vers la moitié des années 70. Avec l’avènement 
de la microélectronique, ces éléments ont été améliorés et on a vu naître ainsi le GTO et  
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l’IGBT basse tension. Dès lors les recherches ont été très pointues et on a vu naître l’IGCT et 
SGCT de la famille des thyristors et l’IGBT moyenne tension et l’IEGT de la famille des 
transistors.  
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Figure 1.1  Évolution des composants semi-conducteurs de puissance. 
 
Avant de mettre l’accent sur les convertisseurs multi-niveaux, nous passeront en revue 
l’histoire des convertisseurs non-polluants. Ces derniers peuvent être répertoriés en trois 
générations. 
 
1.2 Générations de convertisseurs statiques non-polluants 
1.2.1 Première génération  
Étendue de 1969 à 1985, les redresseurs de cette génération utilise une source additionnelle 
qui permet d’injecter un courant de forme et de fréquence spécifique afin d’améliorer le 
contenu harmoniques des courants de ligne. 
5 
1.2.1.1 Convertisseur proposé par Bird 
Afin d’améliorer le contenu harmonique des courants de lignes, Bird et Marsh (1969) ont 
présenté une topologie en 1969 (figure 1.2) utilisant une source externe qui injecte un courant 
de troisième harmonique qui vient s’ajouter au courant de charge. Les courants de lignes 
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Figure 1.2  Double pont triphasé proposé par Bird en 1969. 
 
1.2.1.2 Convertisseur proposé par Ametani  
Un concept semblable à celui de Bird a été repris dans les travaux d’Ametani (1972). Ce 
principe consiste à injecter un courant de troisième harmonique au secondaire du 
transformateur triphasé, de sorte que le courant de ligne au coté primaire soit quasi-







π , la phase 1 est active. Nous avons alors 
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Figure 1.3  Double pont triphasé proposé par Ametani en 1972. 
 
Durant les intervalles 
6
t0 π<ω<  et π<ω<π t
6
5 , la phase 1 est inactive, nous avons alors : 
 ip2=idc+ih et ip3=-idc+ih 
 
(1.2)
Ce qui implique : 
 ip1=-2ih (1.3)
Par conséquent, la forme totale des courants de lignes est quasi-sinusoïdale. 
Les convertisseurs de cette génération présente l’inconvénient d’utiliser une source externe. 
Pour parer à ce problème, une deuxième génération a vu le jour. 
 
1.2.2 Deuxième génération 
La montée en fréquence des composants semi-conducteurs a permit d’utiliser des techniques 
de commandes par modulation plus performantes, au lieu d’utiliser une source additionnelle. 
Plusieurs travaux de recherches ont mené dans ce but. Plusieurs topologies de redresseurs ont 
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été proposées avec de techniques de commande qui permettent d’avoir un courant sinusoïdale 
avec un très faible taux d’harmoniques.  
 
1.2.2.1 Convertisseur proposé par Dixon  
Caractérisé par l’utilisation d’un pont de diodes et d’un hacheur survolteur, le convertisseur 
proposé par Dixon (1988) permet d’imposer l’allure du courant de ligne. En effet, si 
l’interrupteur S (figure 1.4) est conducteur, le courant dans l’inductance L ne peut 





di sl >=  (1.4)








Ceci à condition que la tension Vdc soit supérieure à la tension crête de Vsl. Par conséquence, 
on peut à tout instant imposer une certaine évolution au courant en jouant sur le temps de 











Figure 1.4  Convertisseur monophasé à prélèvement sinusoïdal proposé par Dixon. 
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1.2.2.2 Convertisseur proposé par Tou  
Le convertisseur proposé par Tou, et al. (1995) est constitué comme le montre la figue 1-5 
de : 
• Redresseur triphasé à diodes. 
• Un module actif de correction du facteur de puissance basé sur l’utilisation d’un hacheur 
survolteur dont l’interrupteur S est commandé à  fréquence variable et fonctionne en 
mode discontinu. 








Figure 1.5  Convertisseur  proposé par Tou. 
 
Le fonctionnement du module actif consiste à transférer l’énergie des condensateurs d’entrée 
à l’inductance élévatrice Ldc. Ceci se produit lors de la fermeture de l’interrupteur S, et par 
conséquent, les condensateurs se déchargent en entrant en résonance avec Ldc. Dés le passage 
par zéro des tensions aux bornes des condensateurs, toutes les diodes du pont se mettent à 
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conduire. Lors de la fermeture de l’interrupteur S, toute l’énergie emmagasinée au niveau de 
l’inductance est transférée à la charge à travers la diode D. Lors du blocage de la diode, les 
condensateurs d’entrée se chargent à nouveau. Les courants de lignes sont filtrés 
respectivement par le biais des inductances d’entrée. 
 
1.2.2.3 Convertisseur proposé par Mohan  
Le convertisseur proposé par Mohan, et al. (1993) se base sur le même principe des 
convertisseurs de la première génération, avec un avantage majeur consistant à éliminer la 
source externe (figure 1.6). En effet, le courant in prélevé de la sortie vient s’injecter aux 
courants de ligne à travers un circuit LC. En plus, cette topologie ne nécessite pas 
l’utilisation d’un transformateur supplémentaire. Néanmoins, ce convertisseur présente 







Figure 1.6  Double pont triphasé proposé par Mohan en 1993. 
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1.2.2.4 Convertisseur proposé par Kim  
Utilisant le même principe des convertisseurs de la première génération, la topologie 
proposée par Kim, et al. (1994) est basée sur l’utilisation d’un transformateur connecté en 
Dy. Le courant prélevé de la sortie, qui est de troisième génération, vient s’injecter aux 
courants de lignes à travers le transformateur (figure 1.7). Quoique cette topologie ne 








Figure 1.7  Double pont triphasé proposé par Kim. 
 
1.2.2.5 Convertisseur proposé par Salmon  
Inspiré de la topologie présentée par Mohan, Salmon (1995) propose un convertisseur  
caractérisé par l’utilisation d’éléments de commutation bidirectionnels (figure 1.8). Leur rôle 
majeur est d’éviter les discontinuités des courants de lignes. L’interrupteur Sa conduit 
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pendant 60 degrés : 30° avant le passage de la tension e1 par zéro, et 30° après. Parmi les 
avantages de cette topologie, citons que les courants de lignes présentent un contenu 
harmonique faible. Tandis que l’inconvénient majeur est l’utilisation d’un nombre élevé 
d’éléments de commutation. Et c’est pour parer à ce problème que Daniel, et al. (1997) a 
proposé une nouvelle topologie. 
 
1.2.2.6 Convertisseur proposé par Daniel  
Ce convertisseur est basé sur l’utilisation d’un pont triphasé non commandé et de trois 
interrupteurs commandés reliés entre le point neutre capacitif de la sortie et les trois lignes de 
source (figure 1.9). Ceci permet d’éviter la discontinuité des courants de lignes et d’avoir, 
ainsi un bon taux de distorsion d’harmoniques. Cependant, et vue chaque interrupteur conduit 



























Figure 1.9  Convertisseur proposé par Daniel. 
 
1.2.3 Troisième génération  
Les redresseurs, à deux niveaux, de la deuxième génération présentent des limites vue que les 
composants semi-conducteurs ne peuvent commuter de hautes valeurs de puissances à une 
fréquence de modulation raisonnable. Les topologies multi-niveaux viennent résoudre ce 
problème en diminuant les contraintes sur les composants de puissances. En plus, les 
topologies multi-niveaux produisent une tension d’entrée  avec plusieurs paliers pour 
imposer un courant très proche de la sinusoïde, et par conséquent un très bons taux de 
distorsion d’harmonique. Cependant, les redresseurs multi-niveaux présentent des 
inconvénients du point de vue encombrement, du fait du nombre élevé des composants de 
puissance, et du point de vue du déséquilibre des tensions aux bornes des capacités de sortie. 
La génération des convertisseurs multi-niveaux a été introduite pour la première fois en 1981 
par Nabae, et al. (1981). Il a présenté le convertisseur à  point neutre callé par des diodes. 
Dés lors, les chercheurs ont compris que la nouvelle topologie présentait plusieurs avantages 
et on a vu ainsi apparaître de nouvelles topologies multi-niveaux. Comme mentionné par 
plusieurs auteurs et notamment par Celanovic (September 2000), les recherches portent une 
attention particulière pour trois classes de convertisseurs: le convertisseur à  point neutre 
callé par des diodes, le convertisseur à  capacités flottantes et le convertisseur avec onduleur 
monophasé en cascade.  
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1.2.3.1 Convertisseurs à  point neutre callé par des diodes 
 C’est la topologie multi-niveaux la plus étudiée et utilisée Konduru (2002). Les figures 1.10 
et 1-11 montrent un convertisseur à  point neutre callé par des diodes à  trois et à  quatre 
niveaux. En général, pour un convertisseur à  point neutre callé par des diodes à  N niveaux, 
la tension aux bornes de chaque capacité en régime permanent est 1N
Vdc
−
, où Vdc et la tension 




première description de cette topologie se limitait au cas trois niveaux Nabae, et al. (1981) 
dans laquelle on utilise deux capacités entre les bornes de la tension du bus DC, créant ainsi 
un point neutre entre les deux capacités. D’où l’appellation « point neutre callé ». Cependant, 
pour les niveaux de tensions paires, le point neutre n’est plus accessible. On utilise alors le 
terme « points multiples callés». En général, pour un convertisseur à  point neutre callé par 
des diodes à  N niveaux, on doit avoir sur chaque bras 2(N-1) interrupteurs de puissance et 
2(N-2) diodes de calage, et à  la sortie (N-1) capacités. Lorsque N devient grand, le nombre 
des interrupteurs, des diodes et des capacités devient aussi important pour rendre 
l’implémentation du convertisseur impraticable. Pour le nombre de niveaux supérieur ou égal 
à  4, les diodes de calage ne bloque plus la même tension, ce qui crée un déséquilibre, par 
exemple, pour le convertisseur à  4 niveaux, les diodes D1 et D4 (figure 1.11) vont bloquer 
3
Vdc , alors que D2 et D3 doivent bloquer  3
V2 dc . Par conséquence la tenue en tension des 
diodes s’élève à ( )N
V1N dc− .  
 
De plus, sachant que le courant de charge doit passer à  travers ces diodes et que ces 
dernières doivent être très rapides, ceci devient un sérieux défit lors de la réalisation du point 



























Figure 1.11  Redresseur à  points multiples callés par des diodes à  quatre niveaux. 
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1.2.3.2 Convertisseurs à  capacités flottantes 
Le convertisseur à capacités flottantes a été introduit pour la première fois en 1992 par 
Meynard et Foch (1992). Il présente une bonne alternative pour le convertisseur à  point 
neutre callé par des diodes. Les figures 1.12 et 1.13 montrent un convertisseur à  capacités 
flottantes à  trois et à  quatre niveaux. 
 
En général, pour un convertisseur à  capacités flottantes à  N niveaux, on doit avoir sur 
chaque bras 2(N-1) interrupteurs de puissance et (N-2) capacités. Cette topologie permet 
d’éliminer quelques inconvénients de la topologie à  point neutre callé par des diodes, 
comme le problème du temps de recouvrement inverse et du déséquilibre de la tenue en 
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Figure 1.13  Redresseur à  capacités flottantes à  quatre niveaux. 
 
1.2.3.3 Convertisseurs avec onduleurs monophasés en cascade 
 Le principe de la topologie à  onduleurs monophasés en cascade est basé sur la mise en 
cascade de plusieurs onduleurs monophasés générant chacun trois niveaux de tension 
Manjrekar, et al. (2000). Si k est le nombre d’onduleurs utilisés par phase, le convertisseur 
est alors à  2k+1 niveaux. La figure 1.14 montre un convertisseur avec trois onduleurs 
monophasés en cascade, dans ce cas  k=3 donc le convertisseur est à  sept niveaux. 
 
On remarque que pour le même nombre d’interrupteurs et sans diodes de calage ni capacités, 
la topologie avec onduleurs en cascade permet d’atteindre un nombre de niveaux de tensions 
plus élevé. En effet, si on obtient avec les deux premières topologies m niveaux, la présente 
topologie permet d’atteindre (2m-1) niveaux soit (m-1) niveaux supplémentaires avec moins 
de composants. Ceci permet d’avoir un taux d’harmonique très faible avec moins 








Figure 1.14 Convertisseur avec onduleurs  
monophasés en cascade  à  sept niveaux. 
 
1.2.3.4 Convertisseur VIENNA 
Chaque bras du convertisseur VIENNA comme présenté par Youssef, et al. (2008),  Kolar et 
Zach (1997), Rodriguez, et al. (2002), Ide, et al. (2000) et Qiao et Smedley (2000) est 
composé de deux diodes et d’un interrupteur bidirectionnel en courant (figure 1.15). Si T1 
conduit et i1 est positif, alors le courant i2 est égal à  i1 vue que D1, T1 et D4 sont 
conducteurs. Par contre, si i1 est négatif, alors D3, T1 et D2 sont conducteurs et donc i2 est 
égal à  -i1. Ceci dans le cas où l’interrupteur T1 est conducteur. Cependant, si T1 est bloqué, 
alors i2 est nul. Si i1 est positif, alors D1 et D5 sont conductrices et donc i3 est égal à  i1. Par 
contre si i1 est négatif, alors D3 et D6 sont conductrices et donc i4 est égal à  i1.   
 
La figure 1.16 représente un convertisseur VIENNA triphasé. Ce convertisseur permet 
d’atteindre de bons taux de distorsion d’harmoniques, cependant, il présente l’inconvénient 
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Figure 1.16 Convertisseur vienna. 
 
1.3 Conclusion 
Les convertisseurs non-polluants présentent une grande efficacité énergétique 
comparativement aux convertisseurs usuels. Ils permettent d’atteindre de grandes puissances 
toute en diminuant le stress sur les composants semi-conducteurs. Toutefois ils souffrent, 
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essentiellement le convertisseur à point neutre callé par des diodes d’un grand inconvénient 
dès que le nombre de niveaux dépasse trois. Cet handicape réside dans la difficulté de 
l’équilibrage des tensions de sortie. Le chapitre suivant mettra l’accent sur ce problème et 








 CHAPITRE 2 
 
CONVERTISSEUR MULTINIVEAUX À POINT NEUTRE CALLÉ PAR DES 
DIODES 
Dans ce chapitre nous allons mettre l’accent sur le convertisseur à point neutre callé par des 
diodes (NPC). Ses applications sont très variées. Elles couvrent les domaines du filtrage 
active comme proposé par Vodyakho et Mi (2009), Srikanthan et Mishra (2010) et Silva, et 
al. (2010), du conditionnement de la puissance comme proposé par Jiang, et al. (2010), Dai, 
et al. (2006) ainsi que l’entrainement électrique comme proposé par Behera et Das (2010), 
Padilha, et al. (2009) et Schroder, et al. (2010). Toutefois, l’utilisation du convertisseur NPC 
reste restreinte à trois niveaux de tensions, au-delà, ce convertisseur montre ses limites. 
Plusieurs techniques ont été proposée afin de surmonter ce problème, mais, il est à noter que 
c’est toujours la configuration à double convertisseurs qui est proposée, autrement, il est 
impossible d’assurer un bon équilibrage des tensions de sortie surtout pour une large plage de 
variation de la charge. 
 
Nous allons essayer de toucher à ce problème avec la configuration à un seul convertisseur 
en limitant la variation de la charge. Une technique d’équilibrage des tensions de sortie du 
convertisseur NPC à quatre et à cinq niveaux sera présentée suivie d’une validation par 
simulation. 
 
2.1 Modélisation du convertisseur NPC 
Le convertisseur NPC à n niveaux peut être modélisé comme montré à la figure 2.1. 
En considérant les fonctions de commutation Hij, on peut écrire : 
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 De façon générale: 






ailleurs   0)H


























Figure 2.1  Modélisation d'un bras de convertisseur NPC à n niveaux. 
Pour les trois phases, on aura : 
 [ ] [ ] [ ] [ ] c1)-ca(nc1c0b1)-b(nb1b0a1)-a(na1a01-n10 i ........H H  H  i ........H H  H  i ........H H  HI  ..... . . I  I ++=
 
(2.5)
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(2.7)
Ce qui résulte ainsi sur l’équation (2.8). La technique de commande est basée sur le contrôle 
des courants de lignes. En effet, après avoir généré les courants de référence triphasés, cette 
technique permettra aux courants de lignes de suivre ceux de références. L’amplitude des 



































































































 est calculée, elle passe par 
un compensateur afin d’éliminer les fluctuations et de limiter la fréquence de commutation 
comme montré à la figure 2.2. Un régulateur PI  est ensuite appliqué dans le but de générer 
l’amplitude des courants de référence. 
 
L’utilisation d’une PLL permet d’avoir des courants de références en phase avec les tensions 
du réseau et permet aussi d’éliminer les harmoniques vue qu’on ne prend que le fondamental 
des tensions. En appliquant ensuite la technique de contrôle par hystérésis, on génère ainsi les 
impulsions de commande. 
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impulsions  
Figure 2.2  Synoptique général de la technique proposée. 
 
24 
2.2 Résultats de simulation 
2.2.1 Convertisseur à quatre niveaux 
Les paramètres de simulation sont: 
• L=3mH : inductance de ligne. 
• C=4000µF : capacité de sortie. 
• Vemax=280V : amplitude des tensions du réseau. 
 















































Figure 2.3  Tensions aux bornes des capacités de sortie. 
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A l'instant t=0,3s, on fait varier la charge de 100Ω à 20Ω. Les trois tensions aux bornes des 
capacités de sortie sont parfaitement équilibrées et atteignent leur valeur de référence (250V) 
très rapidement (figure 2.3). Après la variation de la charge, les trois tensions restent bien 
équilibrées, alors que les courants de lignes augmentent (figure 2.4, 2.5).  
 











Figure 2.4  Courants de lignes dans le plan αβ. 
 












































Figure 2.5  Courants de lignes avant et après la variation de la charge. 
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Le facteur de puissance reste toujours unitaire. En effet, les courants de lignes sont en phase 
avec leurs tensions de phases respectives (figure 2.6). Cependant, avant la variation de la 
charge, le taux d'harmonique des courants de lignes est relativement grand (7,87%), ceci est 
dû au fait que l'amplitude du courant est faible. Après la variation de la charge, le contenu 
harmonique s'améliore nettement (figure 2.7). 
 




































































Figure 2.6  La tension de la source et le courant de ligne correspondant. 
 
 
Figure 2.7  Contenu harmonique des courants de lignes avant  





2.2.2 Convertisseur à cinq niveaux 
Les paramètres de la simulation sont: 
• L=3mH : inductance de ligne. 
• C=4000µF : capacité de sortie. 
• Vemax=280V : amplitude des tensions du réseau. 
 






















Figure 2.8  Tensions aux bornes des capacités de sortie. 
 














































Figure 2.9 Courants de lignes avant et après la variation de la charge. 
28 
A l'instant t=0,3s, on fait varier la charge de 120Ω à 40Ω. Les quatre tensions aux bornes des 
capacités de sortie sont relativement équilibrées et atteignent leur valeur de référence (250V) 
très rapidement (figure 2.8). Après la variation de la charge, les trois tensions restent bien 
équilibrées, alors que les courants de lignes augmentent (figure 2.9). Les courants de lignes 
sont en phase avec leurs tensions de phases respectives (figure 2.10),  ce qui confirme le 




Figure 2.10 La tension de la source et le courant de ligne correspondant. 
 
 
Figure 2.11  Contenu harmonique des courants de lignes avant  
(à gauche) et après (à droite) la variation de la charge. 
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2.3 Limites et handicapes du convertisseur NPC 
Parmi les problèmes les plus conséquents de la topologie NPC on citera notamment le 
problème du déséquilibre de la tenue en tension des diodes de calage. En effet, dés 
qu’on dépasse trois niveaux, on se heurte à ce problème du fait que la diode D2, 





Figure 2.12  Redresseur conventionnel à  point  
neutre callé par des diodes à cinq niveaux. 
 
Généralement, la tension que doit supporter une diode dépend de sa position dans le 







Où :  N est le nombre de niveaux 
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K est la position de la diode dans le convertisseur, peut prendre les valeurs de 1 
jusqu’à N-2. 
Vdc est la tension du bus DC. 
 
Afin de palier à ce problème, on trouve dans plusieurs littératures une topologie pareille mais 






















Figure 2.13  Redresseur conventionnel à cinq niveaux  
avec mise en série des diodes de calage. 
 
Yuan et Barbi (1999, 2000)  ont proposés un convertisseur à cinq niveaux caractérisé par des 
diodes ayant la même tenue en tension 4
Vdc  (figure 2.14). Prenons l’exemple où le point A 
est relié au point O à travers les interrupteurs S3, S4, S’1 et S’2. Dans ce cas, les diodes D3, 
D4, D7, D8, D9, D10, D11 et D12 vont bloquer zéro volt. Tandis que les diodes D2 et D5 
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vont bloquer 4
Vdc . Vu que S1 et S’4 sont bloqués, les diodes D1 et D6 vont bloquer zéro 
volt. 
 
Toutefois le grand problème, qui peut être vu comme un emblème, de la topologie NPC est le 
fameux déséquilibre des tensions de sortie. Cet handicape limite l’utilisation  de cette 
topologie dans l’industrie au convertisseur à trois niveaux.  Dans le chapitre suivant nous 






















Figure 2.14  Redresseur à point neutre callé par 




 CHAPITRE 3 
 
TOPOLOGIE MULTINIVEAUX NON-POLLUANTE À CELLULES EN U 
EMPILÉES 
Avec la crise énergétique que nous vivons, et le besoin grandissant d’une source d’énergie 
pour le développement social et industriel, le problème de l’efficacité énergétique des 
convertisseurs d’énergie se pose, et aussi le problème de la répercussion harmonique de ces 
convertisseurs sur le réseau. Les raisons citées démontrent l’intérêt grandissant de développer 
des unités de conversion très performantes en termes de topologie et de commande et très 
efficace en termes de génération des perturbations environnementales. 
 
Les topologies multiniveaux usuelles telles que celle à point neutre callé par des diodes 
proposée par Nabae, et al. (1981), celle à capacités flottantes proposée par Meynard et Foch 
(1992) ou bien celle à onduleurs en cascade proposée par Peng, et al. (1996) permettent de 
réduire le contenu harmonique des courants et tensions tout en améliorant les contraintes 
imposées aux éléments semi-conducteurs.  
 
Toutefois, l’utilisation de ces derniers s’avère trop contraignante une fois le nombre de 
niveaux dépasse trois, résultant sur un encombrement énorme et enfle énormément le prix 
des convertisseurs. D’autant plus, ce problème devient très consistant avec l’augmentation du 
nombre des éléments passifs comme les capacités pour la deuxième topologie ou bien les 
transformateurs pour la troisième.  
 
Nous avons relevé le défi d’améliorer l’efficacité de ces convertisseurs en proposant une 
topologie de conversion très prometteuse qui permettra de résoudre ces problèmes tout en 
restant très compétitive. La topologie des cellules en U empilées (PUC de l’abréviation 
anglaise Packed U Cells, Ounejjar, et al. (2010)) sera présentée dans ce chapitre. 
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3.1 Présentation de la topologie de conversion multiniveaux à cellules en U 
empilées (PUC) 
La topologie PUC, Ounejjar et Al-Haddad (2008), est subdivisée en plusieurs convertisseurs 
multiniveaux suivant le nombre de niveaux de tension atteignable. Une cellule en U est 
présentée à la figure 3.1. La figure3.2 présente l’onduleur PUC sans transformateurs à sept 
niveaux. Le terme sans transformateurs (transformerless) indique que ce convertisseur n’a 
pas besoin de transformateurs pour générer et isoler les tensions continues des bus DC. En 
effet dans les onduleurs multiniveaux, les sources DC doivent être isolées ce qui mène à 
l’utilisation de transformateurs. La topologie PUC permet d’éviter ce problème vu que ces 
tensions DC peuvent être interconnectées et donc régulées aux valeurs désirées. 
 
Les figures 3.3 et 3.4 présentent le redresseur PUC à sept niveaux monophasé et triphasé 
respectivement. Tandis que la figure 3.5 montre l’onduleur PUC à trente-et-un niveaux. 





















Donc: 12N 1Nci i −=
+  (3.3)
Où Nci étant le nombre de capacité, Ni le nombre de niveaux de tension et i est un nombre 
entier. 
 
De même le nombre de niveaux de tension atteignables en fonction du nombre de semi-































Figure 3.2  Onduleur PUC sans transformateurs 
à sept niveaux. 
 
Les convertisseurs de la topologie PUC sont classifiés dans le tableau 3.1 suivant l’ordre 
croissant de niveaux de tension produits. Les valeurs de tensions auxquelles doivent être 
asservies les tensions des capacités y sont données. Par exemple, le convertisseur à quinze 
niveaux nécessite huit semi-conducteurs et trois capacités. Les tensions de ces dernières 
doivent être égale à Vdc, 
7
3Vdc  et 
7


















V1 V2 V3 . . ( )1−nV
 
nV 
01 - 1 - - - . . - - 
1 4 3 Vdc - - . . - - 
2 6 7 Vdc 
3
Vdc  
- . . - - 





. . - - 
. . . . . . . . . . 
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( ) 1NcNc 1ii += −
 
( ) 2NswNsw 1ii += −
 


































                                                 
 




























































V3=     Vdc
1
15
V4=     Vdc
a4
 
Figure 3.5  Onduleur PUC sans transformateurs  
à trente-et-un niveaux. 
 
3.2 Convertisseur PUC à sept niveaux 
3.2.1 Fonctionnement et modes opératoires 
Le convertisseur PUC à sept niveaux est constitué de six interrupteurs (voir figure 3.6). 
Chaque interrupteur ne peut avoir que deux états, à savoir un état où il est bloqué et un autre 
où il saturé,  ce qui permet d’atteindre (23) huit états dont deux redondants. Le tableau 3.2 
montre les sept niveaux de tension produits en fonction des états des interrupteurs. Les 












Figure 3.6  Convertisseur PUC  
à sept niveaux. 
 
 
Tableau 3.2  Table de commutation 
 
abV T1 T2 T3 
V1 1 0 0 
V1-V2 1 0 1 
V2 1 1 0 
0 1 1 1 
0 0 0 0 
-V2 0 0 1 
V2-V1 0 1 0 
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Figure 3.7  Tensions positives produites par le convertisseur PUC à sept niveaux. 
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Figure 3.8  Tensions négatives produites par le convertisseur PUC à sept niveaux. 
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3.2.2 Modulation proposée 
En subdivisant la sinusoïde désirée en six parties, trois positives et trois négatives, et en 
utilisant la modulation sept niveaux on peut générer six signaux. Nous faisant en sorte que 
quelques signaux issus de l’alternance positive prennent la valeur 1 ou 2 et de même pour 
l’alternance négative prennent la valeur -1 ou -2. Les autres signaux auront la valeur 0 ou 1 
pour l’alternance positive et -1 ou 0 pour l’alternance négative comme montré à la figure 3.9. 
La somme de ces signaux résulte sur un signal unique qu’on notera avec la lettre S. Ce signal 
est constitué de huit niveaux qui correspondent à ceux désirés pour la tension de sortie. Il est 
à noter qu’il y a deux niveaux (2 et -2) qui sont redondant et réfèrent le niveau de tension nul 























































Figure 3.9  Technique de modulation proposée. 
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Après la génération de ce signal S, les impulsions des gâchettes sont obtenues à travers une 
table de commutation. Le tableau 3.3 montre la correspondance entre les états fonctionnels, 

































































Figure 3.10  MLI sinusoïdale à sept niveaux. 
 




















Temps (s)  
Figure 3.11  Forme d’onde du signal S. 
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Tableau 3.3  Table de correspondance 
 
État Signal S Tension produite 
1 5 V1 
2 4 V1-V2 
3 3 V2 
4 2 0 
4’  -2 0 
5 -3 -V2 
6 -4 V2-V1 
7 -5 -V1 
 
 
3.2.3 Mise en œuvre de l’onduleur PUC sans transformateurs à sept niveaux 
L’onduleur sans transformateurs PUC à sept niveaux est illustré à la figure 3.6. La tension 
d’entrée V1 est générée à partir du réseau de distribution à travers un redresseur à diodes en 
pont comme indiqué à la figure 3.12. La tension du bus auxiliaire V2 doit être régulée au 
tiers de V1 afin de générer une tension alternative à sept niveaux. Afin d’assurer un courant 
sinusoïdale et un facteur de puissance unitaire, une tension unitaire est extraite de la tension 
de source.  
 
L’amplitude du courant est générée à travers une régulation PI de la tension V2. Les 































Figure 3.12  Commande proposée pour l’onduleur PUC sans transformateurs.  
 
3.2.3.1 Résultats de simulation 
Les paramètres de simulation sont donnés au tableau 3.4. La tension du bus auxiliaire, qui est 
chargé par une résistance d’une valeur 40Ω, est régulée au tiers de la tension du bus 
principal. Cette dernière est maintenue à 150V. La charge alternative est constituée par une 
résistance de 20Ω et une inductance de 12mH. La fréquence de modulation est fixée à 1kHz. 
La simulation a été performé dans l’environnement Simulink en utilisant SimPowerSystems 
du logiciel Matlab. 
 
La figure 3.13 montre les allures de la tension de sortie Vab, du courant de charge iL et des 
tensions des bus DC V1 et V2. On remarque que la tension du bus auxiliaire V2 suit bien sa 
consigne après un certain régime transitoire.  La tension de sortie Vab est constitué de sept 
niveaux ce qui résulte sur THD de 24,32% comme le montre la figure 3.14. 
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Tableau 3.4  Paramètres de simulation 
 
Capacités des bus DC 5 000 µF 
Inductance de charge 12 mH 
Resistance de charge 20 ~ 80 Ω 
Tension du réseau ~ 120 V 
Fréquence de modulation 1 kHz 
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Figure 3.14  Contenu harmonique de la tension de sortie. 
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Figure 3.15  Formes d’ondes lors de la variation de la charge. 
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Les harmoniques de grandes valeurs sont centrés autour de la fréquence de modulation et de 
ses multiples. 
 
Le système présente une bonne dynamique vérifiée avec une variation brusque de la charge 
(figure 3.15). En effet, après un bref régime transitoire, la tension du bus auxiliaires retourne 
à sa valeur de référence et le courant prend sa nouvelle valeur. La tension de sortie redevient 
alors à sept niveaux.  
 
3.2.3.2 Validation expérimentale de l’onduleur PUC sans transformateur 
Après avoir conçu la commande du convertisseur, le code C est généré en utilisant Real-
Time Workshop (RTW) du logiciel Matlab en vue de l’implémentation en temps réel (voir 
figure 3.16). Le kit DS1103 de dSpace avec un processor MP8240 assure l’interface entre la 
partie logicielle et la partie matérielle de puissance comme indiqué par Yacoubi (2004). 
 
Des cartes électroniques sont conçues pour capter les tensions des bus DC et de source et le 
courant de charge. Ensuite, ces signaux sont convertis en signaux numériques en utilisant les 
convertisseurs analogique-numérique de dSpace. Un étage optoélectrique assure l’isolation 
entre la partie électronique et la partie de puissance. Les six entrée/sortie numériques sont 
utilisées pour commander les gâchettes des transistors MOSFETs. Le transistor PolarHVTM 
HiPerFET IXF44N50P a été choisit comme élément de commutation. Les valeurs des 
composants passifs et la fréquence de modulation sont les mêmes que ceux du tableau 3.4. La 
tension sept niveaux imposée aux bornes de la charge ainsi que les tenues en tension des trois 
transistors T1, T2 et T3 sont montrées à la figure 3.17. On remarque que le transistor T1 a la 
plus grande tenue en tension, par contre il ne commute que deux fois par cycle. De plus, le 
transistor T3 qui a la plus grande fréquence de commutation ne doit supporter qu’un tiers de 
la tension du bus DC, ce qui constitue un des avantages de la topologie PUC. La figure 3.18 
montre l’allure de la tension de sortie et du courant de charge. On remarque que la première 
est constituée de sept niveaux ce qui résulte sur courant à faible THD. Le spectre harmonique 
de la tension de sortie est donné à la figure 3.19. On remarque que les principaux 
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harmoniques sont centrés autour de la fréquence de modulation et de ses multiples. Le THD 
calculé pour cette tension est 22,45%. Ces résultats corroborent ceux obtenus par simulation, 
il suffit de comparer les figures 3.18 et 3.19 avec les figures 3.13 et 3.14 respectivement. 
Suite à la variation de la tension du bus principal de 50V à 100V puis à 50V, on remarque 
que la tension du bus auxiliaire reste bien régulée et se maintient au tiers de la première 
comme le montre la figure 3.20. Un effet d’agrandissement montre la tension à sept niveaux 
et le courant de charge. Suite à la variation de la charge, le système passe par un régime 
transitoire puis la tension du bus auxiliaire retourne à sa référence qui est 50V comme le 
montre la figure 3.21. La tension de sortie est alors constituée de sept niveaux de tension ce 
qui résulte sur un courant à faible THD. La comparaison entre la figure 3.15 et la figure 3.21 
montre une grande concordance entre la simulation et l’expérimentation ce qui valide le 
concept proposé.  
 
S im u lin k  R e a l 
T im e  W o r k s h o p
A D CI /O  b in a ir e
C a p te u r s  d e  te n s io n
É ta g e  d e  p r o te c t io n
P o n t  à  
d io d e s
C h a r g e  D C
C h a r g e  A C
M O S F E T  g a te  d r iv e r s
C a r te  d S P A C E
É t a g e  S o f t w a r e
É t a g e  é le c t r o n iq u e  
É t a g e  d e  p u is s a n c e
c o d e  C
C o n v e r t is s e u r  7  
n iv e a u x
B u s  D C  
p r in c ip a l
C a p te u r s  d e  c o u r a n t
S o u r c e  d e  te n s io n  
 
















Figure 3.18  Formes d’onde obtenues par expérimentation. 
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Figure 3.20  Formes d’onde expérimentales lors de la variation  








Figure 3.21  Formes d’onde expérimentales lors de la variation de la charge. 
     
3.3 Convertisseur PUC à quinze niveaux 
3.3.1 Fonctionnement et modes opératoires 
 Le convertisseur PUC à quinze niveaux,  Ounejjar et Al-haddad (2009), est constitué de huit 
interrupteurs (voir figure 3.22). Chaque interrupteur ne peut avoir que deux états, à savoir un 
état où il est bloqué et un autre où il saturé,  ce qui permet d’atteindre (24) seize états dont 
deux redondants. Le tableau 3.5 montre les quinze niveaux de tension produits en fonction 













État des interrupteurs 
T1 T2 T3 T4 
1 V1 1 0 0 0 
2 V1-V2+V3 1 0 1 0 
3 V1-V3 1 0 0 1 
4 V1-V2 1 0 1 1 
5 V2 1 1 0 0 
6 V3 1 1 1 0 
7 V2-V3 1 1 0 1 
8 0 1 1 1 1 
9 V3-V2 0 0 1 0 
10 -V3 0 0 0 1 
11 -V2 0 0 1 1 
12 V2-V1 0 1 0 0 
13 V3-V1 0 1 1 0 
14 V2-V3-V1 0 1 0 1 
15 -V1 0 1 1 1 
 
 
3.3.2 Résultats de simulation 
Les paramètres utilisés durant la simulation sont : R=2Ω; L=5mH et V1=700V. Selon le 
tableau 3.1, les tensions V2 et V3 doivent être égales à  V1
7
1V3t e  V1
7
32V == . La tenue en 
tension des différents interrupteurs est donnée à la figure 3.23. On remarque que 
l’interrupteur T1, qui doit supporter toute la tension V1, ne commute que deux fois par cycle, 
alors que l’interrupteur T2, qui commute six fois par cycle, ne doit supporter que 1V
7
4 . Les 
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Figure 3.22  Onduleur PUC sans transformateurs  




Temps de simulation (s)
 
Figure 3.23  Tenue en tension des différents interrupteurs. 
 
 












Figure 3.24  Tension de sortie de l’onduleur proposé. 
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Figure 3.25  Spectre harmonique de la tension de sortie. 
  
 

















Figure 3.27  Spectre harmonique du courant de charge. 
 
La tension de sortie est formée de quinze niveaux ce qui réduit le THD à 6,87% comme on 
pourra le constater aux figures 3.24 et 3.25. Ceci résulte sur un courant de charge quasi-
sinusoïdal avec un THD très faible au alentour de 0,69% comme le montre les figures 3.26 et 
3.27. On remarque que les principaux harmoniques sont centrés autour de la fréquence de 
modulation qui est aussi basse que 600Hz.  
 
3.4 Conclusion 
Une topologie très compétitive non-polluante multiniveaux à cellules en U empilées (PUC) a 
été présentée dans ce chapitre. Une modulation multiniveaux a été proposée pour le control 
de la topologie proposée. Les résultats de simulation et expérimentation sont très satisfaisants 











ÉTUDE COMPARATIVE DE LA TOPOLOGIE PUC AVEC D’AUTRES 
TOPOLOGIES MULTINIVEAUX DE CONVERSION STATIQUE 
La topologie PUC, comme toute autre topologie multiniveaux notamment la topologie à 
point neutre callé par des diodes (NPC), la topologie à capacités flottantes (FC) et la 
topologie à onduleurs en cascade (OC), présente plusieurs avantages en autre la réduction du 
stress sur les composants actifs et l’atteinte de très grandes puissances avec une qualité 
d’onde et une efficacité assez élevées. Dans ce chapitre, une étude comparative avec ces 
topologies permettra de mettre en valeur les atouts de la topologie proposée. 
 
4.1 Comparaison de la topologie PUC avec la topologie à point neutre callé par 
des diodes (NPC) et la topologie à capacités flottantes (FC)  
La topologie NPC présente plus d’inconvénients que la topologie FC notamment concernant 
les diodes additionnelles de calage. Par conséquent, l’étude se contentera à la comparaison 
avec la topologie FC. 
 
Dans un convertisseur FC (e.g. à trois niveaux montré à la figure 4.1 et à quatre niveaux 
montré à la figure 4.2), la tension nulle ne peut être produite que par la soustraction de la 
tension de la capacité flottante et de la moitié de la tension du bus DC. Ceci crée une 
dépendance entre la tension des capacités flottantes et celle du bus DC. Cette dépendance 
peut être évitée en ajoutant deux interrupteurs afin d’assurer la séquence nulle, ce qui amène 
à la topologie proposée. Par exemple, à partir du convertisseur FC à trois niveaux, l’ajout de 
deux interrupteurs résulte sur le convertisseur PUC à sept niveaux illustré la figure 4.3.  
 
Afin de générer sept niveaux, la topologie FC nécessite douze interrupteurs et six capacités 
alors que la topologie PUC n’en demande que six interrupteurs et deux capacités, ce qui 
résulte sur une réduction du coût de 200% pour les composants passifs et de 100% pour les 
composants actifs.  
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Un autre gain réside dans la réduction de la taille physique du convertisseur, ce qui permet de 
concevoir des unités de conversions très compactes optimisant l’espace de l’installation.  
 
 
Figure 4.1  Convertisseur FC à trois niveaux. 
 
 




Figure 4.3  Convertisseur PUC à sept niveaux. 
 
Le gain en termes de capacités en fonction du nombre de niveaux de tension peut être donné 
par l’équation suivante: 
 ( )( ) pc1NlogNg 2c ×+−=  (4.1)
Où : pc : est le prix unitaire d’une capacité. 
 N : est le nombre de niveaux de tension désiré 
 ( ) ( )( )2log
xlog
xlog 2 =  
(4.2)
Ce gain peut être exprimé en pourcent par l’équation suivante : 










Par exemple, pour N=7, l’utilisation de la topologie PUC épargnera 4 capacités faisant un 
gain de 200% tout en réduisant l’encombrement du convertisseur. La figure 4.4 montre 
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Figure 4.4  Allure du gain en capacités.  
 
Le gain en termes d’interrupteurs en fonction du nombre de niveaux de tension peut être 
donné par l’équation suivante: 
 ( )( )( )1Nlog1N2g 2sw +−−×=  (4.4)
L’allure de ce gain, comme le montre la figure 4.5, met en retrait l’intérêt de la topologie 
PUC en termes de réduction de l’encombrement des convertisseurs. 
Le nombre de niveaux de tension en fonction du nombre de capacités d’un convertisseur FC 
peut être donné par l’équation suivante : 
 1NN c +=  (4.5)
Tandis que celui d’un convertisseur PUC peut se mettre sous la forme suivante : 
 12N 1Nc −== +  (4.6)
Le gain en termes de niveaux de tension en fonction du nombre de capacités se déduit en 
faisant la soustraction de l’équation (4.5) de l’équation (4.6), ce qui mène à l’équation 
suivante : 
 2N2g c1Ncq −−= +  (4.7)
Par conséquent, l’utilisation de la topologie PUC aux dépens de la topologie FC permet 
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L’évolution de gain est présentée à la figure 4.6. Ainsi, pour un nombre de capacités égal à 
trois (Nc=3), le choix de la topologie PUC aux dépens de la topologie FC permet d’améliorer 
la tension de sortie avec onze niveaux additionnels.   
 
4.2 Comparaison de la topologie PUC avec la topologie à onduleurs en cascade 
(OC) 
La figure 4.7 montre un convertisseur à onduleurs en cascade classique à sept niveaux. Afin 
de produire le même nombre de niveaux de tension, un convertisseur à onduleurs en cascade 
hybride utilisera moins de composants passifs et actifs comme le montre la figure 4.8 où E2 
est égale au tiers de E1. Le convertisseur PUC utilisera moins de composants actifs que le 
convertisseur OC hybride comme présenté à la figure 4.9. 
 
Pour un convertisseur OC classique, le nombre de niveaux de tension en fonction du nombre 
de capacités peut être écrit comme suit : 
  1N2N c +=  (4.9)
Où Nc est le nombre de capacités. 
 
Comme exemple, si le nombre de capacités est deux (Nc=2), alors le convertisseur OC 
classique produit une tension de sortie à cinq niveaux (N=5).   
Par conséquent, pour un nombre de capacités donné, le gain en termes du surplus de niveaux 
de tension peut être écrit comme suit : 
 2N22g c1Ncqh −−= +  (4.10)















Le tableau 4.1 montre quelques valeurs du gain gqh, alors que la figure 4.10 présente 
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Figure 4.9  Convertisseur PUC à sept niveaux. 
 
Inversement, pour un nombre de niveaux de tension donné, le gain en termes de capacités 
épargnées peut être donné par la relation suivante : 









Où ‘pc’ est le prix unitaire d’une capacité. 
 
Si, par exemple, on choisit la topologie OC classique pour fabriquer un convertisseur à 31 
niveaux, le coût de onze capacités sera perdue ce qui représente une perte de 275%. 
Dans le cas du convertisseur OC hybride, le nombre de niveaux de tension produit en 










Où Nsw est le nombre d’interrupteurs. 
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Ce gain peut être exprimé en pourcent par l’équation (4.15). 
 
Tableau 4.1  Gain en niveaux de tension en fonction du nombre de capacités 
 
cN N (topologie OC) N (topologie PUC) qhg 
1 3  3 0 
2 5 7 2 
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L’évolution de ce gain est donnée à la figure 4.11. Par exemple, pour huit interrupteurs 
(Nsw=8), l’utilisation de la topologie PUC contre la topologie OC hybride permet d’avoir huit 
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Figure 4.11  Allure du gain en interrupteurs. 
  
4.3 Comparaison avec des topologies proposées dans des brevets américains 
d’invention (US Patents) 
Plusieurs inventeurs proposent des topologies intéressantes. Toutefois, ces propositions 
restent toujours dans les trois familles citées ci-dessus. Le  tableau 4.2 dresse une 
comparaison avec quelques une de ces inventions. On notera la réduction considérable du 







Tableau 4.2  Comparaison de la topologie PUC avec des topologies proposées dans  































Capacités 14 14 14 3 3 
Gain (%) 366,67 366,67 366,67 0  
Diodes de 
calage 
26 28 0 0 0 
Interrupteurs 28 26 28 12 8 
Gain (%) 250 225 250 50  
 
4.4 Conclusion 
Une étude comparative a été présentée dans ce chapitre. Elle a permis de mettre en valeur la 
topologie proposée. On remarque de très grands gains par rapport aux topologies 
concurrentes notamment en termes de coût et d’encombrement. Les convertisseurs de la 











COMMANDE BASÉE SUR LA MODÉLISATION MOYENNE DES REDRESSEURS 
DE LA TOPOLOGIE PUC 
Dans le but de réduire la répercussion sur le réseau électrique et d’assurer une grande 
efficacité énergétique nous allons conjuguer la topologie PUC à  une technique de commande 
basée sur le concept de la modélisation moyenne, Ounejjar et Al-Haddad (2008).   
 
5.1 Redresseur PUC à sept niveaux 
5.1.1 Modélisation moyenne 
En se basant sur les notations de la figure 5.1, sachant que les interrupteurs Ti et Ti’ 
fonctionnent complémentairement et en notant par « Si » la fonction de commutation de 
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En faisant la somme de Vaa1, Va1a2 et Va2b on trouve: 






























Figure 5.1  Redresseur PUC à sept niveaux. 
 
En appliquant la loi de Kirchhoff au nœud a1, on peut écrire: 
 1I1ic2i1i ++=  (5.5)




1dV.1C1ic −−==  (5.6)











De même, en appliquant la loi de Kirchhoff au nœud a2, on peut écrire: 













L’équation à l'entrée du redresseur est: 
 
sssab edt
disLis.RV +−−=  (5.10)
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En comparant les équations (5.4) et (5.10), on peut conclure que: 












































Où Ts est la période de modulation. 
Partant de l’exemple de la figure 5.2, on peut déduire que : 
Ts
2tdi = .  
Si t2=Ts, alors Si est égale à 1 sur toute la période Ts, alors que si t2=0, alors Si est égale à 0 
sur toute la période Ts. Dans ces deux cas particuliers di=Si. Généralement ii STs
2td ≠= . 
À partir de la figure 5.2, on peut écrire : 


































En considérant les trois aires suivantes : 






−=  Surface en gris clair la figure 5.2. 




=  Surface hachurée en gris clair la figure 5.2 
 On suppose que : A1>>(A2+A3) (5.14)
Ce qui est largement justifié par la faible ondulation du courant. 
Ce qui amène à considérer que le courant soit constant sur la période de modulation. Ceci 
nous permet d’écrire : 



















































Figure 5.2  Courant obtenu par modulation. 
 
Notons les variables d'états du système réseau-convertisseur-charge par: 
2et x V1 x, 321 Vix s ===  
L'équation d'état du système devient: 










































Considérant les entrées suivantes: 
u1=d1, u2=d2 et u3=d3 


























































































































Vu que le déterminant de G est nul,  et vu que nous pouvons éliminer soit la variable x2 ou 
bien x3 du fait qu'elles servent à générer la référence de x1. Nous supposons alors que: 
 5.1uuu 321 =++  (5.18)
Vu que les entrées u1, u2 et u3 varient entre 0 et 1, nous avons choisit de les centrer dans leur 
plage de variation ce qui justifie le choix de l'équation (5.18).  










































La référence de la variable x2 sera la consigne de tension de sortie voulue, alors que celle de 
x3 sera le tiers de celle de x2. La référence de la variable x1 sera la somme de u21 et u31. 
































































































































Figure 5.3  Technique de commande proposée. 
 
5.1.2 Résultats de simulation 
Les paramètres de simulation sont: Rs=0,2Ω; Ls=3mH. À l’instant t=4s, on fait varier la 
résistance de charge du bus principal de 40Ω à 80Ω celle du bus auxiliaire reste à 80Ω. La 
tension du réseau est maintenue à 30V efficace. La fréquence de modulation est à peine 
600Hz. La simulation a été performée dans l’environnement Simulink en utilisant 
SimPowerSystems du logiciel Matlab. 
 
On remarque que les tensions de sortie restent bien régulées et se maintiennent après un 
régime transitoire à leurs valeurs de référence respectives à savoir 60V et 20V. La tension du 
bus auxiliaire étant régulée au tiers de celle du bus principal comme le montre la figure 5.4. 
Sur cette figure, un agrandissement permet de bien visualiser les régimes transitoires. 
 
La tension du réseau est maintenant fixée à 50V efficace alors que les tensions des bus DC 
sont commandées à 90V et 30V. La tension du bus auxiliaire étant régulée au tiers de celle du 
bus principal. La figure 5.5 montre les allures de la tension du réseau, de la tension à l’entrée 
du redresseur Vab, du courant de ligne is et des tensions des bus DC V1 et V2. On remarque 
que ces deux dernières suivent bien leurs consignes.  La tension de sortie Vab est constituée 
de sept niveaux ce qui résulte sur un courant à faible THD de 24,32% comme le montre la 
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5.1.3 Validation expérimentale des résultats de simulation 
Le montage d’expérimentation est présenté à la figure 5.7. Comme expliqué au paragraphe 
3.2.3.2, l’outil Real-Time-Workshop (RTW) de Matlab est utilisé pour générer le code C du 
fichier Simulink, qui est ensuite envoyé au kit DS1103 de dSpace. Ce dernier envoie les 
impulsions de gâchettes aux interrupteurs. Les paramètres sont les mêmes que ceux de la 
simulation. On remarque une très grande concordance entre les résultats de simulation et 
d’expérimentation. Pour cela, il suffit de comparer les figures 5.4 et 5.8, 5.5 et 5.10 et enfin 
5.6 et 5.11. 
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Figure 5.9  Tensions et courant obtenus par expérimentation. 
 
 
Figure 5.10  Spectre harmonique du courant de ligne. 
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5.2 Redresseur PUC à quinze niveaux 
5.2.1 Modélisation moyenne  
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En faisant la somme de Vaa1, Va1a2, Va2a3 et Va2b on trouve: 
 ( ) ( ) ( )( )3V.3S4S2V.2S3S1V.1S2SVVVVV b3a3a2a2a1a1aaab −+−+−−=+++= (5.23)
En appliquant la loi de Kirchhoff au nœud a1, on peut écrire: 
 1I1ic2i1i ++=  (5.24)




1dV.1C1ic −−==  (5.25)











De même, en appliquant la loi de Kirchhoff au nœud a2, on peut écrire: 



























































Figure 5.11  Redresseur PUC à quinze niveaux. 
 
L’équation à l'entrée du redresseur est: 
 
sssab edt
disLis.RV +−−=  (5.30)
En comparant les équations (5.23) et (5.30), on peut conclure que: 









Notons par d1, d2, d3 et d4 les rapports cycliques des interrupteurs T1, T2 T3 et T4 









































Où Ts est la période de modulation. 
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En considérant que le courant de ligne soit constant sur la période de modulation, on pourra 
alors écrire : 

















Notons les variables d'états du système réseau-convertisseur-charge par: 
3Vet x V2xV1, x,ix 432s1 ====  
L'équation d'état du système devient: 






















































Considérant les entrées suivantes: 
u1=d1, u2=d2 u3=d3 et u4=d4 




















































































































































Vu que le déterminant de G est nul,  et vu que nous pouvons éliminer l'une des variables  x2, 
x3 ou x4 du fait qu'elles servent à générer la référence de x1. Nous supposons alors que: 
 2uuuu 4321 =+++  (5.36)
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Vu que les entrées u1, u2, u3 et u4 varient entre 0 et 1, nous avons choisit de les centrer dans 
leur plage de variation ce qui justifie le choix de l'équation (5.36).  























































La référence de la variable x2 sera la consigne de tension de sortie voulue, alors que celle de 
x3 et x4 seront le trois septième et le un septième de celle de x2. La référence de la variable 
x1 sera la somme de u21, u31 et u41. Le vecteur entrée est alors donné par: 
 
 
( ) ( )
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Figure 5.12  Technique de commande proposée. 
 
5.2.2 Résultats de simulation 
Afin de réduire davantage les pertes par commutation, nous avons choisit une fréquence de 
modulation égale à seulement 600Hz (10 fois la fréquence du fondamental). Les autres 
paramètres sont: Rs=0,2Ω, Ls=3mH, ( )tsin2120es ω= . Afin de vérifier la dynamique du 
système, nous procédons à des variations des charges et de la consigne de tension. Ainsi, à 
l'instant 2s, nous varions la charge de haut de 40Ω à 20Ω. À l'instant 4s, nous faisant passer 
la consigne de la tension de 200V à 250V. Enfin, nous varions la charge de bas de 100Ω à 
15Ω et ce à l'instant 6s. Nous gardons la charge de milieu égale à 20Ω. Les figures 5.13 et 
5.14 affirment une très bonne dynamique du système, les tensions étant parfaitement 
asservies avec des ondulations très minimes. Le courant de ligne reste en phase avec la 
tension du réseau associée et ce durant toutes ses variations comme illustré par la figure 5.15, 
ce qui prouve que le fonctionnement se fait sous un facteur de puissance unitaire. La figure 
5.16 montre un contenu harmonique très faible du courant de ligne (aussi bas que 1,21%), ce 
qui prouve qu'il est parfaitement sinusoïdal. La supposition de l’équation (5-36) est  
parfaitement vérifiée comme le prouve la figure 5.17. 
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Figure 5.13  Tensions de sortie du redresseur. 
 







































































































































































Figure 5.15  Tension du réseau et courant de ligne avant et après variation  
de la charge. 
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Figure 5.16  Contenu harmonique du courant de ligne. 
 
 





























Une technique de commande basée sur une modélisation moyenne a été présentée dans ce 
chapitre. Même à une fréquence de modulation d’à peine dix fois celle du réseau, le concept 
proposé permet d’avoir un courant presque sinusoïdal et une tension à faible THD. Le 
système proposé permet de réduire énormément l’impact en termes d’harmoniques sur le 
réseau électrique, ce qui permet de bénéficier d’une conversion à grande efficacité 
énergétique et d’un faible coût d’acquisition et d’installation vu la réduction du 

























COMMANDE DES CONVERTISSEURS DE LA TOPOLOGIE PUC BASÉE SUR LA 
TECHNIQUE D’HYSTÉRÉSIS MULTIBANDES  
Deux techniques de commande sont utilisées pour contrôler les convertisseurs multiniveaux, 
à savoir la technique de modulation par largeur d’impulsions MLI comme proposés par Feng, 
et al. (2007), Heldwein, et al. (2010) et Xu et Agelidis (2007) ou bien celle à hystérésis ou à 
control de courant comme proposés par Hao et Ooi (2010), Kouro, et al. (2010) et Mohseni 
et Islam (2010). La première permet une fréquence de commutation fixe mais reste très 
exigeante du point de vue de son implémentation, alors que la deuxième, qui est très simple à 
implémenter, souffre d’une fréquence de commutation sporadique.  
 
La technique de commande à hystérésis s’avère être la solution la plus appropriée pour toutes 
les applications qui exigent de très grandes performances telles que les filtres actifs, hybrides 
Khadkikar, Chandra et al. (2009), Chatterjee, Ghodke et al. (2009), Verma, Singh et al. 
(2010) et Singh, Khadkikar et al. (2011) ou bien les entrainements électriques même au 
détriment dune fréquence de commutation sporadique. Toutefois, il existe dans la littérature 
quelques approches qui permettent de maitriser voir de fixer cette dernière comme le propose 
Huerta, et al. (2010), George et Mishra (2009) et Ramchand, et al. (2010). Dans ce chapitre 
nous allons présenter une technique d’hystérésis multibandes qui permettra de contrôler la 
topologie PUC afin d’avoir un impact très réduit sur le réseau électrique dans le cas du 
fonctionnement en redresseur ou bien de générer une tension alternative avec un THD très 
réduit en cas du fonctionnement en onduleur. 
 
6.1 Convertisseur à sept niveaux 
6.1.1 Fonctionnement en onduleur 
Dans une commande par hystérésis, une tension positive est appliquée pour inciter le courant 
à augmenter afin de rejoindre sa valeur de référence alors qu’une tension négative est 
 
90 
appliquée lorsque la référence est inférieure à la valeur actuelle du courant. Ainsi le courant 
oscillera autour de sa référence en tout temps. Ceci explique le choix des quadrants I et II de 
la figure 6.1 où h est la largeur de la bande d’hystérésis. 
Les sept états fonctionnels ainsi que les conditions de passage entre eux sont donnés à la 
figure 6.2.  
 
Dans une commande vectorielle, la référence du courant quadratique iqref, qui contrôle le 
couple de la machine asynchrone, est généré à travers la comparaison de la vitesse de rotation 
et de sa référence, alors que la référence du courant directe idref, qui contrôle le flux 
magnétique, est obtenu à partir de la référence du flux rotorique. La référence des courants 
statoriques est alors générée en utilisant la transformation inverse de Park.  
 
Un étage d’hystérésis à six bandes est alors proposé pour produire les impulsions de 
gâchettes qui vont permettre aux courants de poursuivre leurs références comme le montre la 
figure 6.3. La simulation a été performée dans Matlab Simulink et l’environnement 
SimPowerSytems. Les paramètres du système sont les suivants : 
• Résistance et inductance statoriques: 87mΩ,  0,8 mH. 





























Figure 6.1  Technique à hystérésis à six bandes. 
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Figure 6.2  Diagramme des états fonctionnels. 
 
• Inductance mutuelle :   34,7mH. 
• Inertie et coefficient de frottement: 1,662 kg.m2, 0,1N.m.s. 
• Nombre de pairs de pôles 2. 
 
La dynamique du système proposé reste très bonne même sous sévères variations de la 
référence de la vitesse de rotation comme le montre la figure 6.4. La référence de la vitesse 
de rotation est maintenant fixe et égale à 150 rad/s. Une variation brusque du couple de 
charge de zéro à 50 N.m. est appliquée à l’instant t=6s. La figure 6.5 montre que la vitesse 
reste bien régulée, ce qui valide le concept proposé. La figure 6.6 montre que les courants 
statoriques avant et après la variation de la charge restent bien équilibrés et parfaitement 
sinusoïdaux et ce sans utilisation de filtres actifs ou passifs. La figure 6.7 met en retrait le 
régime transitoire des courants statoriques. L’ondulation de ces derniers dépend de la bande 
d’hystérésis. La tension statorique composée est constituée de treize niveaux comme illustré 
























Figure 6.3  Système et technique proposée. 
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Figure 6.4  Évolution de la vitesse de rotation. 
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Figure 6.6  Courants statoriques avant et après la variation  




















Figure 6.7  Courants statoriques dans la plan αβ. 
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Figure 6.8  Tension statorique composée. 
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Figure 6.9  Évolution du couple électromagnétique. 
 
6.1.2 Fonctionnement en redresseur 
6.1.2.1 Présentation de la technique à hystérésis proposée 
L’application de la loi de maille de kirchhoff à l’entrée du redresseur de la figure 6.10 mène à 










Dans chacun des sept états, la tension van est constante, par conséquent, quand cette dernière 
et la tension de source sont positives alors 
dt
dis  est positive, ce qui résulte sur le fait que le 
courant de ligne est croissant. Inversement, il décroit. 
Quand la tension van est positive, alors la capacité se chargera ou se déchargera suivant que la 
tension de la source est positive ou négative respectivement. Quand la tension van est nulle, 
alors la capacité est ni en charge ni en décharge. Par conséquent, le courant de ligne 
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Figure 6.10  Redresseur PUC à sept niveaux. 
 
Considérant un fonctionnement à facteur de puissance unitaire, on constatera que 
l’interrupteur T1 est conducteur seulement quand l’erreur du courant Δi est négative et la 
tension de source est positive. Donc, l’impulsion de l’interrupteur T1 peut être écrit comme 
suit : 
 ( ))i(fcn1).v(fcnT e1 Δ−=  (6.2)







0  xsi 0
0  xsi  1




L’analyse des états conducteur/bloqué des interrupteurs T2 et T3 mène à la subdivision de 
l’erreur du courant en quatre régions désignées par Hi, { }4,3,2,1i ∈ . Ces régions sont définies 
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i3.hou      h.2ih  si  1
H 4  
(6.7)
Où h est la bande d’hystérésis. 
 












L’amplitude du courant de ligne est obtenue par l’équation: 
















Le courant de référence est généré en multipliant A par le vecteur unitaire afin d’assurer un 
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Figure 6.11  Technique à hystérésis à six bandes proposée. 
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6.1.2.2 Résultats de simulation 
• Inductance de ligne   3 mH. 
• Résistance de charge   40 ~ 80 Ω 
• Tension de source (ve)    120V rms 
• Bande d’hystérésis   0,4 
 
La référence de la tension du bus DC principal est 250V alors que celle du bus auxiliaire est 
le tiers de cette dernière. La figure 6.12 montre que ces tensions sont parfaitement contrôlées 
même sous variation brusque de la charge à l’instant t=8s. Un agrandissement autour des 
régimes transitoires est donné à la figure 6.13. La figure 6.14 montre un courant presque 
parfaitement sinusoïdal avec un taux d’harmoniques aux alentour de 2,97%. Ce dernier peut 
être réduit en diminuant la bande d’hystérésis. Un agrandissement autour des principaux 
harmoniques est illustré à la figure 6.15. La figure 6.16 montre le contenu harmonique du 
courant de ligne après la variation de la charge. 
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Figure 6.12  Tensions de sortie. 
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Figure 6.13  Agrandissement sur le transitoire des tensions des  
bus DC et du courant de ligne. 
 
La tension à l’entrée du redresseur est constituée de sept niveaux, à savoir (250, 166.67, 
83.33, 0, -83.33, -166.67, -250), comme le montre la figure 6.17. 
Le fonctionnement à facteur de puissance unitaire est maintenu même sous sévère variation 
de la charge comme le montre la figure 6.18. 
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Figure 6.14  Courant  de ligne avant et après la variation  
de la charge. 
 
 




Figure 6.16  Spectre harmonique du courant après  
la variation de la charge. 
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Figure 6.18  Allure de la tension du réseau et du courant  
de ligne avant et après la variation de la charge. 
 
6.2 Convertisseur à quinze niveaux 
6.2.1 Fonctionnement en onduleur sans transformateurs 
Selon les notations de la figure 6.19, la référence de la tension de charge peut être générée en 
utilisant l’équation suivante : 
  dti~ki~kV L1iL1pan +=  (6.10)
Où : L*LL iii
~
−= , *Li  est la référence du courant de charge. 
Les tensions des bus DC auxiliaires sont contrôlées moyennant un régulateur PI de la forme :   
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 ( ) ( )dtv~kv~kdtv~kv~ki 33i33p22i22p*L  +++=  (6.11)
Où 1c*1c2 vvv~ −= et 2c*2c3 vvv~ −= , *1cv  et *2cv  sont les références des tensions des bus 
auxiliaires.  
 
Afin de produire les quinze niveaux de tension à la sortie, il est nécessaire de réguler les 
tensions aux bornes des deux capacités à 
7
E  et 
7
E3  respectivement. Ces quinze niveaux de 

















Figure 6.19  Onduleur sans transformateur  
à quinze niveaux. 




Tableau 6.1  Table de commutation de convertisseur  
 
Niveau de tension Combinaison Impulsions 
T1 T2 T3 T4 
1 E 1 0 0 0 
2 E-Vc1+Vc2 1 0 1 0 
3 E-Vc2 1 0 0 1 
4 E-Vc1 1 0 1 1 
5 Vc1 1 1 0 0 
6 Vc1-Vc2 1 1 0 1 
7 Vc2 1 1 1 0 
8 0 1 1 1 1 
9 -Vc2 0 0 0 1 
10 Vc2-Vc1 0 0 1 0 
11 -Vc1 0 0 1 1 
12 Vc1-E 0 1 0 0 
13 Vc2-E 0 1 1 0 
14 Vc1-Vc2-E 0 1 0 1 
15 -E 0 1 1 1 
 
 
Quand la valeur actuelle du courant est inférieure à sa référence alors l’application d’une 
tension positive aux bornes de la charge permettra leur rapprochement. Par conséquent, les 
tensions positives (secteur I de la figure 6.20) sont appliquées quand l’erreur Δi, qui est 
l’erreur entre la valeur actuelle du courant et sa référence, est négative. Par contre, les 
tensions négatives (secteur II) sont appliquées quand l’erreur est positive. Les quinze états 




























































Figure 6.20  Technique à hystérésis à quinze niveaux. 
 
La simulation a été performée en utilisant l’environnement Matlab Simulink ainsi que l’outil 
SimPowerSystems. Les paramètres de simulation sont : 
• Bus DC principal et auxiliaire  4 000 µF. 
• Inductance de charge   15 mH. 
• Résistance de charge   30 Ω. 
• Tension du bus DC principal E  140V. 
 
Les tensions des bus DC auxiliaires (vc1 et Vc2 à la figure 6.22) sont parfaitement régulées 
et restent autour de leurs valeurs de références, à savoir un-septième (20V) et trois-septième 
(60V) de la tension du  bus DC principal qui est maintenue à 140V, comme le montre la 
figure 6.22.  La tension de sortie, qui est la tension aux bornes de la charge, est presque 
sinusoïdale avec un THD autour de 6,59% comme le montre les figures 6.23 et 6.24. Par 




Figure 6.21  Diagramme des états fonctionnels. 
 













































Figure 6.22  Tensions des bus DC principal et auxiliaires. 
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Figure 6.23  Tension de sortie. 
 
 
Figure 6.24  Spectre harmonique de la tension de sortie. 
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Figure 6.25  Courant de charge. 
 
6.2.2 Fonctionnement en redresseur 
L’application de la loi de maille de kirchhoff à l’entrée du redresseur de la figure 6.26 mène à 










Dans chacun des sept états, la tension van est constante, par conséquent, quand cette dernière 
et la tension de source sont positives alors 
dt
dis  est positive, ce qui résulte sur le fait que le 
courant de ligne est croissant. Inversement, il décroit. 
 
Quand la tension van est positive, alors la capacité se chargera ou se déchargera suivant que la 
tension de la source est positive ou négative respectivement. Quand la tension van est nulle, 
alors la capacité est ni en charge ni en décharge. Par conséquent, le courant de ligne 



















Figure 6.26  Redresseur PUC à quinze niveaux. 
 
Considérant un fonctionnement à facteur de puissance unitaire, on constatera que 
l’interrupteur T1 est conducteur seulement quand l’erreur du courant Δi est négative et la 
tension de source est positive. Donc, l’impulsion de l’interrupteur T1 peut être écrit comme 
suit : 
 ( ))i(fcn1).v(fcnT e1 Δ−=  (6.13)







0  xsi 0
0  xsi  1
)x(fcn   { }i ,vx e Δ=  
(6.14)
L’analyse des états conducteur/bloqué des interrupteurs T2, T3 et T4 mène à la subdivision 
de l’erreur du courant en quatre régions désignées par Hi, { }6,5,4,3,2,1i ∈ . Ces régions sont 
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(6.20)
Où h est la bande d’hystérésis. 
 


















L’amplitude du courant de ligne est obtenue par l’équation: 

















Le courant de référence est généré en multipliant A par le vecteur unitaire afin d’assurer un 
fonctionnement à facteur de puissance unitaire comme montré à la figure 6.27. 
Les paramètres de simulation sont : 
• Bus DC principal et auxiliaire  4 000 µF. 
• Inductance de ligne   3 mH. 
• Résistance de charge   100 Ω. 
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Figure 6.27  Technique à hystérésis à quinze bandes proposée. 
 
La référence de la tension du bus DC principal est 270V alors que celles des bus auxiliaire 
sont respectivement 38,57V et 115,29V. La figure 6.28 montre que ces tensions sont 
parfaitement contrôlées autour de leurs consignes. 
 
La tension à l’entrée du redresseur est constituée de quinze niveaux, à savoir (270, 231.43, 
192.86, 154.29, 115.71, 77.14, 38.57, 0, -38.57, -77.14, -115.71, -154.29, -192.86, -231.43, -
270), comme le montre la figure 6.29. Ceci se reflète par THD aux alentour de 29,56% 
comme indiqué à la figure 6.30. 
 






















T e m p s  d e  s im u la tio n  (s )  
Figure 6.28  Tensions de sortie. 
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Le fonctionnement à facteur de puissance unitaire est bien assuré comme le montre la figure 
6.31. La figure 6.32 montre un courant presque sinusoïdal avec un taux d’harmoniques aux 
alentour de 2,97%. La figure 6.33 montre le contenu harmonique du courant de ligne. 
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Figure 6.29  Tension à l’entrée du redresseur. 
 
 
Figure 6.30  Spectre harmonique de la tension à l’entrée  
du redresseur. 
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Figure 6.31  Tension de source et courant de ligne. 
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Figure 6.32  Courant de ligne. 
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Figure 6.33  Spectre harmonique du courant de ligne. 
 
6.3 Conclusion 
Une technique de commande à hystérésis multibandes a été présentée dans ce chapitre. Le 
concept proposé permet de réduire énormément l’impact en termes d’harmoniques sur le 
















NOUVEAU CONVERTISSEUR MULTINIVEAUX TRIPHASÉ BASÉ SUR LA 
COMBINAISON DES TOPOLOGIES PUC ET NPC  
Les convertisseurs à trois niveaux Gao et Fletcher (2010), Mukherjee et Poddar (2010) et 
Videt, et al. (2009)- permettent de surmonter les problèmes des convertisseurs à deux 
niveaux traditionnels, toutefois, la qualité des tensions délivrées reste assez médiocre. Afin 
de l’améliorer, la fréquence de modulation doit être assez élevée ce qui engendre 
l’augmentation des pertes par commutation. Ceci condamne l’efficacité énergétique de ces 
convertisseurs.   
 
Plusieurs solutions ont été proposées pour éviter ce problème. Kai, et al. (2005) proposent un 
convertisseur qui résulte de la mise en série de deux convertisseurs NPC à trois niveaux, 
alors que Veenstra et Rufer (2005) proposent la mise en série d’un convertisseur NPC à trois 
niveaux et un  convertisseur OC à deux niveaux. Un convertisseur hybride constitué de deux 
convertisseurs OC est présenté par Manjrekar, et al. (2000) afin de produire un courant 
presque sinusoïdal à faible THD ce qui réduit énormément le dimensionnement des filtres 
résultant sur une grande efficacité énergétique.  
 
Dans ce chapitre, nous allons détailler le convertisseur à sept niveaux résultant  d’une 
optimisation topologique du convertisseur obtenu avec la mise en série des deux topologies 
PUC et NPC à trois niveaux, Ounejjar, et al. (2009). La technique de commande proposée 
permet d’avoir un courant et une tension à faible THD ce qui augmente l’efficacité 
énergétique de la conversion. 
 
7.1 Opérations du convertisseur proposé 
Une optimisation topologique de la mise en série de deux convertisseurs PUC et NPC, 
comme montré à la figure 7.1,  résulte sur un nouveau convertisseur assez promettant. Il est 
constitué par huit interrupteurs et deux capacités par phase comme indiqué à la figure 7.2. 
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respectivement, alors que les tensions des capacités CH et CL doivent être équilibrées et 
égales à 
2
Vdc . De toutes les combinaisons qui peuvent être produites par les huit 
interrupteurs, nous retenons huit états comme montré aux figures 7.3 et 7.4. La table 
commutation peut être alors déduite comme illustré par le tableau 7.1.  
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Figure 7.2  Convertisseur proposé. 
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Les états 3 et 4 sont redondants, alors VAN est constituée de sept niveaux qui sont générés 
moyennant la modulation sinusoïdale à sept niveaux montrée à la figure 7.5. En effet, la 
tension sinusoïdale désirée est comparée à six signaux à dents de scie, ce qui résulte sur un 
signal indiquant l’état désirée comme indiqué à la figure 7.6. Les impulsions de gâchettes 
sont ensuite produites en utilisant le tableau 7.1.   
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Figure 7.6  Technique de modulation proposée. 
 
 
7.2 Modélisation et commande du convertisseur proposé 
































On supposera que : cba LLLL ===  
La somme des termes de l’équation 7.1 résulte sur l’équation suivante : 







En considérant que le réseau triphasé est équilibré et que le système est à trois fils, on pourra 
alors écrire que: 
 0VVV coboao =++  (7.3)
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Considérant l’équation 7.3, et en faisant la somme des termes de l’équation 7.6 on peut 
déduire l’équation suivante : 
 ( )cnbnanon VVV3



























Figure 7.7  Système triphasé proposé. 
 





























































Le système de l’équation 7.1 peut être écrit dans le plan αβ comme suit :  
 
dt
idLeV −=  
(7.10)
Où : βαβαβα +=+=+= jiii;jeee;jVVV  




















Le passage au plan dq s’obtient en faisant la transformation suivante : 
 ( ) ( ) θαβ = jdq eXX  (7.12)
Avec   ω=θ dt  où ω est la pulsation du réseau de distribution. 
 ( )αβX  et ( )dqX  signifie que la variable X est prise dans le référentiel ( )αβ  et (dq) 
respectivement. 
On pourra alors écrire que : 
 












Ce qui se met ensuite sous la forme : 
 












On conclut alors que : 
 













































































Le fonctionnement à facteur de puissance unitaire peut être assuré en imposant:  
 0iqref =  (7.19)
La régulation de la tension du bus DC peut être assurée en choisissant : 







L’équilibrage des tensions de sortie VH et VL peut être réalisé en agissant sur la composante 
homopolaire des tensions d’entrée du redresseur. En effet, le déséquilibre de ces deux 
tensions survient lorsqu’elles ne sont pas égales. Par conséquent, l’équilibrage peut être 
assuré par un régulateur PI. 
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Figure 7.8  Technique de commande proposée. 
 
7.3 Résultats de simulation 
La simulation a été performée en utilisant l’environnement Matlab Simulink et l’outil 
SimPowerSystems. Les paramètres de la simulation sont :  
• Amplitude de la tension simple du réseau :  2120E p = V. 
• Inductance de ligne :     L=3mH. 
• Fréquence de modulation :    1kHz. 
 
Afin de vérifier l’algorithme proposé pour l’équilibrage des tensions de sortie, on impose un 
déséquilibre de la charge à l’instant t=4s telle que : RH=20Ω et RL=15Ω et on déconnecte 
l’algorithme proposé. On remarque que la tension VH devient plus grande que VL comme le 
montre la figure 7.9. Lorsque l’algorithme est reconnecté de nouveau à l’instant t=5s, les 
deux tensions deviennent égales même avec une charge déséquilibrée ce qui valide le 
concept. Ce déséquilibre peut causer de graves dégâts pour les capacités et les interrupteurs 
ce qui mène parfois à un surdimensionnement. Ce dernier peut être évité avec de tels 
algorithmes.  Afin de vérifier la dynamique du système proposé en cas de variations brusques 
de la charge, on applique une variation abrupte de la charge à l’instant t=3s. On remarque 
alors que les tensions des capacités C2a, C2b et C2c restent égales même sous variation de la 
charge. Leur valeur est égale au double de la tension des capacités C1a,C1b et C1c. Les 
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tensions du bus DC sont bien équilibrées et égales à trois fois ces dernières comme le montre 
la figure 7.10. 
 
L’amplitude des courants de lignes passe d’environ 19A à 38A comme le montre les figures 
7.11 et 7.12. La composante réactive reste toujours nulle alors que la composante active est 
égale à l’amplitude des courants de lignes comme illustré à la figure 7.13.  
La figure 7.14 montre que la tension de source ainsi que le courant de ligne correspondant 
sont en phase ce qui confirme le fonctionnement à facteur de puissance unitaire. La tension 
composée à l’entrée du redresseur est constituée de treize niveaux alors que la tension simple 
en compte sept comme montré aux figures 7.15 et 7.16. Le contenu harmonique des courants 
de lignes est donné à la figure 7.17. On remarque que les principaux harmoniques sont 
centrés autour de la fréquence de modulation (1kHz) et de ses multiples. Le THD est aussi 
faible que 1,69% ce qui confirme que les courants sont presque parfaitement sinusoïdaux 
résultant sur une réduction considérable, voir l’élimination, des filtres actifs et/ou passifs. 
 
 




Figure 7.10  Tensions des bus DC et auxiliaires 
















































































Figure 7.11  Courants de lignes avant et après le déséquilibre  


























Figure 7.12  Courants de lignes dans le plan αβ. 
 
 




































































































































Figure 7.14  Tension de phase et courant de ligne correspondant. 
 
 





Figure 7.16  Tension simple à l’entrée du redresseur.  
 
 
Figure 7.17  Spectre harmonique du courant de ligne. 
 
7.4 Conclusion 
Un convertisseur issu de la mise en série des topologies PUC et NPC a été présenté dans ce 
chapitre. La technique de commande proposée permet de réguler les tensions de sortie même 
sous brusques variations de la charge. La technique proposée permet aussi d’équilibrer les 
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tensions de sortie même avec une charge déséquilibrée. En plus, le fonctionnement à facteur 








 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Une topologie non-polluante a été proposée afin de réduire la répercussion sur le réseau 
électrique à presque 1% avec une grande efficacité énergétique grâce à une fréquence de 
modulation à peine dix fois celle du réseau. À une telle fréquence, un convertisseur trois 
niveaux dressera un courant à plus de 10%.  
 
Parmi les caractéristiques de la topologie PUC proposée on citera notamment : 
1- Fonctionnement à facteur de puissance unitaire. 
2- Harmonique du courant de ligne réduit à moins que 1%. 
3- Fréquence de modulation très faible ce qui permet d’augmenter l’efficacité énergétique. 
4- Nombre de composants actifs et passifs très réduit.  
5- Stress et dimensionnement des interrupteurs très réduits. 
6- Très bonne dynamique des tensions de sortie même sous des charges déséquilibrées. 
7- Génération de différentes tensions de sortie d’ondulation très réduite et bien stable. 
 
De ce fait, la topologie PUC permet de réduire le dimensionnement voir d’éviter l’utilisation 
excessive de filtres passifs et actifs. Ceci a un impact énorme sur la réduction du coût ainsi 
que sur l’efficacité énergétique de l’installation. 
 
La topologie PUC est très optimisée du point de vue nombre de composants passifs et actifs 
et permet d’alimenter une multitude de charges déséquilibrées toute en assurant une très 
bonne dynamique des tensions de sorties. Différentes techniques de commande, telles que la 
technique à modélisation moyenne ou bien hystérésis multibandes, ont été proposées pour le 
control de la topologie proposée. Le concept a été vérifié par la simulation et validé par une 
implémentation expérimentale. 
 
Étant très compétitive, la topologie PUC ouvre un grand avenir en offrant la possibilité d’une 
éventuelle combinaison avec d’autres topologies restées jusqu’à maintenant limitées à trois 
niveaux de tensions.   
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En effet, l’optimisation topologique de la mise en série de la topologie PUC et NPC a permis 
de proposer un convertisseur triphasé très optimisé comme développé au chapitre 7. La 
technique de commande proposée permet de réguler les tensions de sortie même sous 
brusques variations de la charge. La technique proposée permet aussi d’équilibrer les 
tensions de sortie même avec une charge déséquilibrée. En plus, le fonctionnement à facteur 
de puissance unitaire est assuré.  
 
L’optimisation topologique du convertisseur PUC triphasé constitue une étape importante 
dans les prochains travaux.   
 
La topologie PUC ouvre un avenir à de nouvelles topologies résultant de sa combinaison 
avec d’autres topologies non-polluantes. Son utilisation dans des concepts de dépollution 
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